
基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.7 1.2 2.4 2.6 2.5 1.7

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 16.0 5.2 5.2 6.1 6.2 4.5

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.8 6.7 7 6.9 7.4

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　4月

不検出

異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし異常なし

異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

水 質 検 査 結 果 上水道

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.7

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 16 5.3 5.4 5.4 6.2 4.7

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.7 6.8 7 6.9 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　5月

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし異常なし

異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.7

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 16 5.2 5.1 5.8 6.1 4.6

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.8 6.8 6.9 7 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　6月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.8 1.4 1.9 3.7 2.5 1.5

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 0.001 未満 0.001 未満

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 0.001 未満 0.001 未満

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.2 5 4.9 6.1 4.4

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.8 6.8 6.8 7.1 6.9 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　7月

異常なし 異常なし異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.6

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.7 5.2 4.7 6.7 4.8

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.8 6.7 6.9 7.2 7.0 7.6

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　8月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.5

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.6 5.4 5.3 6.5 4.8

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.8 6.9 6.8 7.0 7 7.4

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　9月

異常なし 異常なし異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下 0.0003 未満 0.0003 未満

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下 0.00005 未満 0.00005 未満

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.004 0.001 未満

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.7 1.6 2.1 1.5 2.7 1.6

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下 0.08 未満 0.08 未満

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.22 0.04

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下 0.0002 未満 0.0002 未満

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.01 未満 0.01 未満

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下 0.02 未満 0.02 未満

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下 0.01 未満 0.01 未満

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.02 0.01 未満

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下 18 9.2

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.4 5.7 3.5 6.6 5.1

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下 89 68

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下 215 164

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下 0.02 未満 0.02 未満

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下 1.E-06 未満 1.E-06 未満

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下 1.E-06 未満 1.E-06 未満

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下 0.0005 未満 0.0005 未満

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.7 6.7 7.3 7 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　10月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.7

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.4 5.8 3.7 6.5 5.1

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.8 6.8 6.7 7.4 7 7.4

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

平成29年　11月

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.8

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 15 5.8 5.5 3.8 6.7 4.8

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.8 6.8 7.4 7 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成29年　12月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下 0.00005 未満 0.00005 未満 0.00005 未満 0.00005 未満

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.004 0.001 未満 0.001 未満

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.8 1.3 2.4 2.6 2.7 1.7

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下 0.08 未満 0.09 0.08 未満 0.08 未満

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.02 0.01 0.01 0.02

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満 0.06 0.06 未満

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.01 未満 0.01 未満 0.03 0.01 未満

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下 0.01 未満 0.01 未満 0.05 0.01 未満

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下 8.9 9.4 8.6 9.2

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 16 5 5.3 3.7 6.4 4.7

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下 40 46 52 41

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下 137 135 145 125

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下 1.E-06 未満 1.E-06 未満 1.E-06 未満 1.E-06 未満

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下 1.E-06 未満 1.E-06 未満 1.E-06 未満 1.E-06 未満

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.8 6.7 7.2 7 7.4

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成30年　1月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし異常なし

異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0

不検出



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 2

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 17 5.6 5.6 3.2 6.4 5

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.8 6.9 6.8 7.4 7 7.5

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

平成30年　2月

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0 0

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

0

不検出

異常なし

異常なし



基０１ 一般細菌 1回/月 100個/mｌ

基０２ 大腸菌 1回/月 不検出

基０３ カドミウム及びその化合物 1回/3月 0.003㎎/ｌ以下

基０４ 水銀及びその化合物 1回/3月 0.0005㎎/ｌ以下

基０５ セレン及びその化合部 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０６ 鉛及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０７ ヒ素及びその化合物 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基０８ 六価クロム化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基０９ 亜硝酸態窒素 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/3月 10㎎/ｌ以下 1.8

基１２ フッ素及びその化合物 1回/3月 0.8㎎/ｌ以下

基１３ ホウ素及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基１４ 四塩化炭素 1回/3月 0.002㎎/ｌ以下

基１５ １，４-ジオキサン 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基１６ ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/3月 0.04㎎/ｌ以下

基１７ ジクロロメタン 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基１８ テトラクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基１９ トリクロロエチレン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２０ ベンゼン 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２１ 塩素酸 1回/3月 0.6㎎/ｌ以下

基２２ クロロ酢酸 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基２３ クロロホルム 1回/3月 0.06㎎/ｌ以下

基２４ ジクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２５ ジブロモクロロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２６ 臭素酸 1回/3月 0.01㎎/ｌ以下

基２７ 総トリハロメタン 1回/3月 0.1㎎/ｌ以下

基２８ トリクロロ酢酸 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基２９ ブロモジクロロメタン 1回/3月 0.03㎎/ｌ以下

基３０ ブロモホルム 1回/3月 0.09㎎/ｌ以下

基３１ ホルムアルデヒド 1回/3月 0.08㎎/ｌ以下

基３２ 亜鉛及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３３ アルミニウム及びその化合物 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基３４ 鉄及びその化合物 1回/3月 0.3㎎/ｌ以下

基３５ 銅及びその化合物 1回/3月 1.0㎎/ｌ以下

基３６ ナトリウム及びその化合物 1回/3月 200㎎/ｌ以下

基３７ マンガン及びその化合物 1回/3月 0.05㎎/ｌ以下

基３８ 塩化物イオン 1回/月 200㎎/ｌ以下 16 5.4 5.5 3.8 6.3 5

基３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 300㎎/ｌ以下

基４０ 蒸発残留物 1回/3月 500㎎/ｌ以下

基４１ 陰イオン界面活性剤 1回/3月 0.2㎎/ｌ以下

基４２ ジェオスミン
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４３ ２-メチルイソボルネオール
藻類発生時期
に 月 1 回 以 上

0.00001㎎/ｌ以下

基４４ 非イオン界面活性剤 1回/3月 0.02㎎/ｌ以下

基４５ フェノール類 1回/3月 0.005㎎/ｌ以下

基４６ 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 1回/月 3㎎/ｌ以下 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満

基４７ ｐH値 1回/月 5.8以上8.6以下 6.7 6.8 6.7 7.1 7 7.3

基４８ 味 1回/月 異常でないこと

基４９ 臭気 1回/月 異常でないこと

基５０ 色度 1回/月 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満

基５1 濁度 1回/月 2度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

平成30年　3月

0 0 0 0 0

小林地区
平ノ前系
（上水道）

野尻地区
野尻地区系
（上水道）

野尻地区
西部地区系
（上水道）

野尻地区
川間地区系
（上水道）

水 質 検 査 結 果 上水道

番号 定期検査項目
基準

検査頻度
基準値（㎎/ｌ）

小林地区
種子田原系
（上水道）

不検出

異常なし

異常なし

異常なし

野尻地区
吉村地区系
（上水道）

0


